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INFORMOVANIE O DOSTUPNEJ KAPACITE V MIESTNEJ DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE 
SLOVENSKÉ CUKROVARY S.R.O A O PODMIENKACH REZERVÁCIE DISTRIBUČNEJ 

KAPACITY PRE PRIPOJENIE  
 

Informácie sú platné ku dňu 1. január 2026. 
 

 
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 

726, 92601 Sereď, IČO: 31568386, povolenia č. 2005E 0121 - 6. zmena  (ďalej len „MDS“) v 
zmysle § 31 ods. 16 a 17 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) v nasledovných bodoch transparentným 
a nediskriminačným spôsobom informuje o:  

 
1. Dostupnej kapacite v MDS 
2. Výpočte dostupnej kapacity v MDS 
3. Podmienkach rezervácie distribučnej kapacity 
4. Podávaní žiadostí o pripojenie, podmienkach podávania žiadostí o pripojenie k MDS a 
predkladania požadovaných dokladov k žiadosti o pripojenie v elektronickej podobe  
5. Možnostiach pripojenia k MDS 

 
1. Dostupná kapacita v MDS 

 
Dostupná kapacita pre oblasť Kobalt – 53,04 kW 
Dostupná kapacita pre oblasť hlavná rozvodňa – 31,25 kW  
 

 
 
Pripomíname ,že pripojenie zariadení do MDS podlieha schváleniu nielen prevádzkovateľa 
MDS, ale aj nadradeného prevádzkovateľa  regionálnej distribučnej sústavy- 
Západoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „RDS“) ktorý rozhoduje podľa dostupných 
kapacít. Dostupná kapacita v MDS zároveň tiež priamo závisí od kapacity v nadradenej RDS, 
určovanej samostatne pre solárne a veterné zdroje a pre ostatné zdroje podľa uzlových 
oblastí. Informácie o voľnej a pridelenej kapacite sú zverejnené na webovej stránke ZSD –  
Voľná kapacita - Západoslovenská distribučná, a. s. 
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https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pred-pripojenim/Volna-kapacita


 

 

2. Výpočet dostupnej kapacity v distribučnej ústave 
 
VN/NN oblasť Kobalt  :  
624,036 kWx0,5x0,2*0,85= 53,04 kW 
MRK odberateľov pre danú oblasť= 624,036 kW  
Koeficient súdobosti odberov = 0,5 
Koeficient zohľadňujúci vek trafostanice ( káble, transformátory, rozvodňa) = 0,2 
Koeficient pre spoľahlivosť sústavy po pripojení zdroja/zdrojov- 0,85 
 
VN/NN oblasť hlavná rozvodňa :  
367,735 kWx0,5x0,3x0,85= 31,25  kW 
MRK odberateľov pre danú oblasť= 367,735 kW  
Koeficient súdobosti odberov = 0,5 
Koeficient zohľadňujúci vek trafostanice ( káble, transformátory, rozvodňa) = 0,3 
Koeficient pre spoľahlivosť sústavy po pripojení zdroja/zdrojov- 0,85 
 

 
 

3. Podmienky rezervácie distribučnej kapacity 
 
Žiadateľ o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do MDS je povinný splniť 

Technické a Obchodné podmienky pripojenia do MDS a postupovať podľa § 5 a 
nasledujúcich pravidiel trhu s elektrinou (vyhláška č. 207/2023 Z. z.) a dodržať ďalšie 
podmienky stanovené Prevádzkovateľom MDS a tiež prevádzkovateľom RDS. Možnosť 
úpravy zmluvy o pripojení s nadradenou sústavou a rezervácie kapacity pre nové zariadenie 
závisí  aj od dostupnosti voľnej kapacity na úrovni RDS.  

Rezervácia distribučnej kapacity trvá len počas platnosti kladného stanoviska k 
žiadosti o MRK t.j. 6 mesiacov. Následne ak v uvedenej lehote nedošlo k podpisu zmluvy o 
pripojení žiadateľom, tak platnosť stanoviska zaniká a s ním zaniká aj rezervovaná hodnota 
kapacity. 
 
 

4. Informáciách o podávaní žiadostí o pripojenie 
 

K podávaniu žiadostí  prosíme o vyplnenie formuláru  dostupnom na webovej adrese: 
 

- https://www.korunnycukor.sk/fileadmin/user_upload/SK_CZ/documents_SK_Energeti
ka/Ziadost_o_pripojenie_zdroja_do_MDS_01.pdf 

 
Postup pre podávanie žiadostí o pripojenie, podmienky podávania žiadostí o pripojenie k MDS 
a predkladanie požadovaných dokladov k žiadosti o pripojenie je upravený v prevzatom 
vzorovom Prevádzkovom poriadku, ktorý je zverejnený na webovom odkaze  Vzorový 
prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav | Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví.  
 

5. Možnosti pripojenia k MDS 
 
Stanovujú sa individuálne podľa miesta pripojenia výrobného zariadenia.  
 
Vypracoval: Ing.  Dalibor Papcun, Dňa 1.1.2026 
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